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Biliĸim sektºr¿nde yaĸanan baĸ dºnd¿r¿c¿ geliĸmeler, her alanda

uygulamalarēn yaygēnlaĸmasēnē ve veri kullanēmēnēn b¿y¿k boyutlara

ulaĸmasēnē beraberinde getirmiĸtir. Devasa boyuttaki verilerin; eriĸimi,

g¿venliĵi, depolanmasē, iletimi ve yºnetiminin saĵlanmasē i­in geliĸmiĸ

altyapēlara ihtiya­ duyulmaktadēr. Bu geliĸmeler sonucunda veri merkezleri

hayati ºnem arz etmeye baĸlamēĸtēr. Yeni nesil veri merkezi tasarēmēnda en

fazla ºne ­ēkan hususun enerji ihtiyacēnēn giderilmesi olduĵu gºr¿lmektedir.

Bu baĵlamda, veri merkezi altyapē tasarēmēnda yeni teknolojiler kullanēlarak;

enerji, soĵutma, kablolama, inĸaat, yangēn, g¿venlik sistemlerinin kurulmasē

ve bu alandaki artan enerji talebine karĸē enerji verimliliĵinin saĵlanmasē

gerekmektedir. Bu d¿ĸ¿nceden hareketle bu tez ­alēĸmasēnda; enerji,

Ķklimlendirme ve diĵer sistemlerde kullanēlan g¿ncel teknolojilere iliĸkin

bilgiler verilmekte giderek ºnemi artan enerji verimliliĵi konusu b¿t¿n

boyutlarē ile ele alēnmakta, enerji verimliliĵinin arttērēlmasēna iliĸkin ºneriler

sunulmakta, konuya iliĸkin d¿nya uygulamalarē gºzden ge­irilmektedir.

¢alēĸmanēn sonunda, b¿t¿n bu incelemeler ve g¿ncel yaklaĸēmlar ēĸēĵēnda

¿lkemiz i­in kamu ortak veri merkezi hususunda ºneriler sunulmaktadēr.
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Ground-breaking developments in IT sector brought about the widespread

use of applications and the use of data dimensions. As a result of these

developments, data centers have begun to be of great significance for the

sector. Advanced infrastructures are required in order to provide access,

security, storage, transmission and management of the data at tremendous

amount. ln the design process of data centers, using the new generation

technologies, it is necessary that a variety of systems should be set from

construction to cooling and energy efficiency should be assured against the

increasing energy demand. In this dissertation study, based on the idea that
there is a great development potential in the field of IT, information related

to air conditioning and up-to-date technologies used in other systems is

given. The issue of efficiency with ever-increasing importance are dealt with

all dimensions and suggestions are put fonrvard to increase energy

efficiency, Worldwide implementations are taken into account and finally

proposal are held for the public mutual data center planned in our country

featuring the up-to-date approaches above-mentioned.
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1

GĶRĶķ

G¿n¿m¿z d¿nyasēnda, bilgi teknolojilerinde yaĸanan geliĸmelerin etkisi ile

biliĸim uygulamalarēnēn hayatēn vazge­ilmez bir par­asē haline gelmesi, veri

¿retiminin ve kullanēmēnēn ­ok b¿y¿k oranlara ulaĸmasē sonucunu

doĵurmuĸtur. Ķlk dºnemlerinde ­oĵunlukla bilgi saĵlamaya yºnelik hizmetlerin

sunulduĵu Ķnternet, g¿n¿m¿zde e-posta, fotoĵraf, video ve ofis uygulamalarē

gibi daha ºnceden kullanēcēlarēn bilgisayarlarēnda depolanan verilerin bir­ok

farklē web uygulamasē aracēlēĵēyla iĸlendiĵi bir ­alēĸma ortamē haline gelmiĸtir.

Hizmet saĵlayēcē odaklē bu dºn¿ĸ¿m, kullanēcēlarēn hēz, g¿venlik, taĸēnabilirlik,

eriĸim ve yºnetim kolaylēĵē gibi artan talepleri ile birlikte geliĸen teknolojinin

saĵladēĵē avantajlar sayesinde ger­ekleĸmektedir. Buna baĵlē olarak g¿­l¿ ve

g¿venilir altyapēlara sahip veri merkezlerine duyulan ihtiya­ giderek

artmaktadēr.

Son 10 yēl i­erisinde, veri merkezleri yeni k¿resel toplumu ilgilendiren iki

paralel alan Ķlerleyiĸinde artan ĸekilde merkezi bir role sahip olmuĸtur: Ķnternet

tabanlē bilgi teknolojisi (BT) ve telekom¿nikasyon. Veri merkezleri veya sunucu

­iftlikleri geniĸ anlamda ve bir birinin yerine kullanēlabilir ĸekilde bazen 40,000

metre kareden b¿y¿k alana sahip b¿y¿k tesisleri ve BT i­in depolama

donanēmēnē ve telekom¿nikasyon i­in donanēmlarē betimlemek i­in

kullanēlmaktadēr. Daha b¿y¿k veri merkezi tesisleri onlarca MW lēk enerji

kullanēmēnē gerektirmektedir ve bu enerji veri merkezi donanēmlarē tarafēndan

ēsēya dºn¿ĸt¿r¿lmektedir (Joshi ve Kumar, 2012 s.2).

E-iĸletmelerin b¿y¿mesi, e-ticaretin hēzlēca artmasē, e-ºĵrenmenin giderek

daha ­ok kullanēlmasē, e-bankacēlēk uygulamalarēnēn yaygēnlaĸmasē, m¿zik,

resim ve video paylaĸēmlarēnēn ­oĵalmasē, sosyal paylaĸēm aĵlarēnrn g¿nl¿k

hayatta vazge­ilmez olmasē ve kurumsal mimari bileĸeni olarak ñBulutò un
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yaygēnlaĸmasē gibi faktºrler veri merkezi end¿strisinde hēzlē bir geliĸmeyi

tetikIemiĸtir_

¥zellikle son birka­ yēldēr ¿lkemizde ve d¿nyada internet kullanēm oranēnē hēzlē

bir ĸekilde artēĸ gºstermektedir. Bu artēĸ doĵrultusunda; e-devlet uygulamalarē

yaygēnlaĸmēĸ, firmalar e-ticaret uygulamalarēnē arttērmēĸ ve buna paralel olarak

internet ortamēnda yapēlan alēĸveriĸ aētmēĸtēr. Yeni geliĸen sosyal medya

olgusu ile beraber ­ok b¿y¿k hacim kaplayan veriler internet ortamēnda yoĵun

olarak paylaĸēlmaya baĸlanmēĸtēr. Son olarak da akēllē telefonlarēn kullanēlmaya

baĸlanmasē ve yaygēnlaĸmasē beraberinde ­ok daha yoĵun ve hēzlē bir veri

paylaĸēmēnē getirmiĸtir.

Yukarēda ayrēntēlarē ile verilen t¿m geliĸmelerin sonucunda, 2014 yēlēnda

yapēlan bir araĸtērmaya gºre; son iki yēlda kaydedilen veri miktarē, ilk veri

kaydēnēn baĸlangēcēndan son iki yēla kadar olan toplam veri kaydēnēn iki katēdēr.

Bu kapsamda g¿n¿m¿zde veri hayati bir ºnem kazanmēĸtēr_ Bu b¿y¿k hacimli

verinin depolanmasē, iĸlenmesi ve birbirleri ile haberleĸebilmesi gerekmektedir

(Luxford, 2014).

G¿n¿m¿zde yaĸanan bu yenilikler beraberinde aĸaĵēda belirtilen bazē

zorluklarē getirmiĸtir:

0 Y¿ksek ēsē yoĵunluĵu

ē Daha fazla g¿­ gereksinimi

ē Daha y¿ksek aĵērlēk yoĵunluĵu

0 ¢ok hēzlē deĵiĸen teknolojiler

ē Veri hēzēnēn ºneminin artmasē

ē Veri depolama i­in artan talep

Yeni Nesil Veri Merkezlerine g¿n¿m¿zde baĸlēca veri iĸleme (sunucular), veri

depolama (bellek donanēmlarē) ve Ķletiĸim (aĵ donanēmlarē) amacē ile kullanēlan
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elektronik donanēmlarē i­eren tesisler olarak ­ok daha fazla gereksinim

duyulmaktadēr. Bu ­ok hēzlē geliĸmeye ayak uydurmak i­in; ĸirketler, kuruluĸlar

ve kamu kurumlarē mevcut veri merkezlerini g¿n¿m¿z gereksinimleri

doĵrultusunda yenilemeye baĸlamēĸlardēr.

Bu tez ­alēĸmasēnda g¿ncel yaklaĸēmlar ēĸēĵēnda; mekanik ve inĸaat altyapē

sistemleri, enerji sistemleri ve soĵutma sistemleri baĸta olmak ¿zere diĵer

sistemler de gºz ºn¿nde bulundurularak yeni nesil bir veri merkezi altyapē

tasarēmē incelenmekte ve ¿lkemiz i­in ºneriler sunulmaktadēr. Giderek ºnemi

artan enerji verimliliĵi konusu b¿t¿n boyutlarē ile ele alēnmakta, enerji

verimliliĵinin arttērēlmasēna iliĸkin ºneriler sunulmakta, konuya iliĸkin d¿nya

uygulamalarē gºzden ge­irilmektedir. B¿t¿n bu incelemeler ve g¿ncel

yaklaĸēmlar ēĸēĵēnda ¿lkemiz i­in kamu ortak veri merkezi hususunda ºneriler

sunulmaktadēr.

¢alēĸmada, yeni nesil veri merkezi altyapēlarēnda; birleĸtirme, iĸletim kolaylēĵē

ve standardizasyon, esneklik, kaynak kullanēmēnēn artērēlmasē, az enerji

t¿ketimi, sahip olma maliyetleri ve harcamalarēn d¿ĸ¿r¿lmesi konularē

belirleyici unsurlar olarak ele alēnmaktadēr. Ayrēca ­alēĸmada, enerji tasarrufu

saĵlanmasē ve ­evre dostu bir yapē oluĸturulmasēnē ama­layan ve son yēllarda

giderek yaygēnlaĸan ñyeĸilò veri merkezi yaklaĸēmē da benimsenmektedir. Yeni

nesil bir veri merkezi tasarēmēnda olabilecek b¿t¿n altyapē bileĸenleri teker

teker ele alēnarak; her biri i­in g¿ncel ­ºz¿mler sunulup verimli kamu ortak veri

merkezi i­in en uygun olan uygulama ­ºz¿mlerine ulaĸēlmasē

hedeflenmektedir.

¢alēĸmanēn birinci bºl¿m¿nde veri merkezi ile ilgili temel kavramlar ve

altyapēda yer alan b¿t¿n donanēmlar teknik olarak tanēmlanmakta, veri

merkezlerinin g¿n¿m¿ze kadar tarihi geliĸimi ele alēnmakta, veri merkezleri

sēnēflandērēlmakta ve genel olarak yeni nesil veri merkezlerinin ­er­evesi

­izilmektedir.
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Ķkinci bºl¿mde, aĵērlēklē olarak yeni nesil veri merkezi altyapē tasarēmē enerji ve

Ķklimlendirme sistemlerinde kullanēlan son teknolojiler anlatēlmaktadēr. Altyapē

tasarēmē fizibilite ­alēĸmalarē ile yapē ve inĸaat iĸleri maddeler halinde

ºzetlenmektedir.

¦­¿nc¿ bºl¿mde, ºnce yeni nesil veri merkezlerinde enerji verimliliĵine yºnelik

genel bir deĵerlendirme yapēlmasēna m¿teakip, ºl­¿m sistemleri ve enerji

kayēplarēnēn kaynaklarē ºzetlenmektedir. Daha sonra, enerji verimliliĵinin

arttērēlmasē g¿ncel yaklaĸēmlar verilerek ve ºrnekler sunularak alt baĸlēklar

altēnda anlatēlmaktadēr.

Dºrd¿nc¿ bºl¿mde, d¿nya uygulamalarē olarak BT sektºr¿nde faaliyet

gºsteren uluslararasē ºzel kuruluĸlarēn d¿nyanēn ­eĸitli yerlerinde kurduklarē

yeni nesil veri merkezleri ve bu veri merkezlerinin dikkat ­eken ºzellikleri

verilmektedir. ¥zellikle ñyeĸilò BT ­ºz¿mleri ve enerji verimliliĵi ¿zerine

kurulmuĸ tesisler incelenmektedir.

Beĸinci bºl¿mde, ilk olarak kamu ortak veri merkezinin genel ­er­evesi

­izilmekte ve gereklilikleri sunulmaktadēr. Daha sonra kamu ortak veri merkezi

teknik d¿zenleme ve standardizasyon boyutuyla deĵerlendirilmektedir. Kamu

ortak veri merkezi konusunda d¿nyaya ºnc¿l¿k eden; G¿ney Kore, Amerika

Birleĸik Devletleri ve Ķngiltere ¿lke ºrnekleri sunulmakta ve son olarak da kamu

ortak veri merkezine iliĸkin ¿lkemizdeki mevcut durum ortaya konmaktadēr.

Son bºl¿mde, genel bir deĵerlendirme yapēlarak ­alēĸma kapsamēnda ortaya

konan yeni nesil veri merkezi altyapēsē tasarēmēna iliĸkin teknik ­ºz¿mler,

yapēlan incelemeler ve g¿ncel yaklaĸēmlar ēĸēĵēnda, ¿lkemizdeki kamu ortak

veri merkezi ­alēĸmalarēna yºnelik ­eĸitli ºneriler sunulmaktadēr.
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1 vERi MERKEZLERĶ

Veri merkezi b¿nyesindeki BT donanēmē standart boyutlardaki elektronik raf

veya kabinler i­erinde yer alēr. Veri merkezleri ayrēca genelde enerji dºn¿ĸ¿m¿

ve tesis i­inde uygun ēsē ve nem koĸullarēnē saĵlamak i­in ­evresel kontrol

donanēmēnēn yanēnda g¿venilir y¿ksek kalite enerji saĵlamak i­in yedekleme

donanēmē i­ermektedirler. Ķlgili ama farklē bir sēnēftesis grubu aĵ donanēmē d©hil

olmak ¿zere telefon santralē gibi telekom¿nikasyon iĸlerine ayrēlan donanēmē

b¿nyesinde barēndērmaktadēr. Veri merkezleri bireysel m¿ĸteriler, internet

hizmet saĵlayēcēlarē, bankalar, borsalar, ĸirketler, eĵitim kurumlarē, h¿k¿met

kuruluĸlarē ve araĸtērma laboratuvarlarē d©hil olmak ¿zere geniĸ yelpazede son

kullanēcēlar tarafēndan yararlanēlmaktadērlar.

1.1 Genel Tanēmlar

Genel tanēmlarda ilk olarak veri merkezi kavramē farklē kaynaklar taranarak ele

alēnmaktadēr. Ardēndan altyapē ve tasarēm kavramlarē tanēmlanmaktadēr. Veri

merkezinde kullanēlan temel mekanik ve elektrik altyapē donanēmlarē kēsaca

tanēmlanmaktadēr. Yeni nesil veri merkezi ve ilgili diĵer tanēmlar baĸlēĵē altēnda

enerji verimliliĵi gibi ºnemli kavramlartanēmlanmaktadēr. Son olarak Yeni nesil-

geleneksel veri merkezi karĸēlaĸtērēlmasē yapēlmaktadēr.

1.1.1 Veri merkezi, altyapē ve tasarēm, altyapē donanēmlarē

Veri Merkezi:

Veri merkezi kavramēnēn farklē tanēmlamalarē bulunmaktadēr. Bu

tanēmlamalarēn birinde veri merkezi, bilgisayar sistemleri ve iliĸkili bileĸenleri

barēndērmak i­in tasarlanan fiziksel ortama sahip bir tesis olarak

tanēmlanmaktadēr. Bu ºnemli tesis; yedek g¿­ ihtiyacēnē saĵlayan enerji

kaynaklarē, haberleĸme ve yedek donanēm i­in gerekli kablolama sistemleri,
Ķklimlendirme, yangēn sºnd¿rme ve ýziksel g¿venlik cihazlarēnēn t¿m¿n¿ i­ine

alan ýziksel bir ortamdēr (Balodis ve Opmane, 2012).
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Bir baĸka tanēmlamada ise veri merkezi: Bir bilgisayar odasē ve onun destek

alanlarēnē barēndērma iĸlevi gºren bir yapē veya bir yapēnēn par­asē olarak tarif

edilmektedir (TIA, 2005).

Veri merkezi, baĸlēca veri iĸleme (sunucular), veri depolama (bellek

donanēmlarē) ve Ķletiĸim (aĵ donanēmlarē) amacē ile kullanēlan elektronik

donanēmlarē i­eren yapē olarak da tanēmlanmaktadēr. B¿t¿n bu donanēm dijital

bilgileri iĸler, depolar ve iletir ve bu ñbilgi teknolojisi' (BT) donanēmē olarak

tanēmlanēr. Ayrēca veri merkezleri y¿ksek kalitede g¿­ ile g¿venliĵi saĵlayan

ºzel g¿­ dºn¿ĸ¿m ve yedekleme donanēmlarrnēn yanē sēra BT ekipmanlarē i­in

uygun sēcaklēk ve nemi saĵlayan donanēmlar da i­erir (EPA, 2007).

Diĵer bir tanēm veri merkezi kavramēnē dijital veri ve bilginin; saklanmasē,

yºnetimi, iĸlenmesi ve iletilmesi iĸlevlerinden herhangi birini veya birka­ēnē

yerine getiren ­ok g¿­l¿ donanēmlarē barēndēran bir tesis olarak tarif etmektedir

(Tschudi vd_, 2003).

Avrupa Komisyonu veri merkezini; iĸletme sunucularē, sunucu donanēmlarē,

soĵutma ve enerji ekipmanlarē ile birka­ ­eĸit veri hizmeti saĵlayan kritik gºrev

yapan b¿y¿k ºl­ekteki tesislerden b¿rolarda bulunan k¿­¿k sunucu odalarēna

kadar olan t¿m yapēlarē, tesisleri, b¿rolarē ve odalarē i­eren bir kavram olarak

tanēmlamaktadēr (EC, 2007).

Veri merkezi ­ºz¿mleri sunan bir ĸirket olan Mayflex ise veri merkezini, arzu

edilen hizmet devamlēlēĵēnē saĵlamak i­in gerekli ve uygun seviyede g¿venlik

ve esnekliĵe sahip ­evresel kontrol ve g¿­ destek birimlerini i­eren yapē olarak

tanēmlamaktadēr. Bu destek birimleri ile beraber, veri depolamasē, veri iĸlemi

ve Ķletiĸim hizmeti saĵlayan aĵ telekom¿nikasyon donanēmē, IT hizmeti ve

baĵlantē, merkezi yerleĸim barēndēran bir yapē ya da yapē grubu olarak

tanēmlanabilir (Mayflex, 2014).
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Veri merkezleri kēsa ĸekilde; dijital bilgiyi iĸlemek, depolamak ve iletmek i­in

kullanēlan ­ok sayēdaki BT donanēmēnē b¿nyesinde barēndēran bilgi iĸlem

altyapē tesisleri olarak tanēmlanabilir.

Veri Merkezi Altyapēsē ve Tasarēmē:

Erkaya (2009, s.88) altyapē tanēmēnē ĸu ĸekilde yapmēĸtēr: ñBir yerleĸim yeri

veya bir yapē i­in gerekli yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatēn t¿m¿ne

altyapē denir.ò Veri/bilgi altyapēsē ifadesindeki ñAltyapēò 'nēn i­ine nesnelerden

baĸka kurallar, sistemler, insanlar gibi kavramlar da d©hildir_ Veri altyapēsē; bir

ama­ olmaktan daha ziyade diĵer ekonomik ve sosyal faaliyetleri destekleyen

bir ara­tēr. Baĸlangē­ maliyeti y¿ksek olmasēna karĸēn nispi olarak kullanēm

ºmr¿ uzundur. Bu nedenle uzun zamanlē yºnetime ve kaynaĵa ihtiya­

duymaktadēr (Loenen, 2006).

Bu noktadan hareketle veri merkezi altyapēsēnē ise; enerji sistemleri, soĵutma

sistemleri, kablolama ve network sistemleri, mekanik ve inĸaat sistemleri,

yangēn algēlama ve sºnd¿rme sistemleri, g¿venlik ve ortam izleme sistemlerine

kadar uzanan yapēlarēn b¿t¿n¿ olarak tanēmlayabiliriz.

TDK, tasarēmē farklē a­ēlardan farklē ĸekilde tanēmlamēĸtērz (TDK, 2015)

Bir sanat eserinin, yapēnēn veya teknik ¿r¿n¿n ilk taslaĵē, tasar ­izim,

dizayn veya bir araĸtērma s¿recinin ­eĸitli dºnemlerinde izlenecek yol

ve iĸlemleri tasarlayan ­er­eve, dizayn olarak tanēmlanmēĸtēr.

Veri merkezi tasarēmē ise; g¿venlik, enerji verimi, hizmet s¿rekliliĵi,

eriĸilebilirlik, maliyet, esneklik ve g¿venilirlik konularēnēn hepsinin birden gºz

ºn¿nde bulundurularak yapēlan iĸlemlerin t¿m¿ne denir.
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Ķklimlendirme Sistemleri:

Akēn tarafēndan Ķklimlendirme aĸaĵēda yer alan ifadelerde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi,

tanēmlanmaktadēr (Akēn, 2010, s.1).

Ķklimlendirme kapalē bir ortamēn sēcaklēĵēnēn, hava temizliĵinin,

neminin, hava hareketlerinin istenilen seviyelere ĸartlanmasēdēr_

Tanēmlanan seviyelere eriĸilmesi de kapalē bir ortamda havayē

soĵutan, ēsētan, temizleyen ve nemini kontrol eden bir s¿re­ ile

saĵlanēr.

Kesintisiz G¿­ KaynakIarē(UPS);

ķebekedeki kesintileri, gerilim dalgalanmalarēnē y¿ke aktarmayēp y¿k¿ s¿rekli

temiz ve kaliteli enerjiyle besleyen sistemler kesintisiz g¿­ kaynaĵē (KGK)

olarak adlandērēlēr (Torun, 2001). Kesintisiz g¿­ kaynaklarē, yalnēzca elektrik

kesintisi sērasēnda enerji saĵlayan cihazlar olmanēn ºtesinde, kaliteli enerji

saĵlama amacēyla da kullanēlēr. Yani KGK sistemleri Alternatif Akēm (AC) ile

­alēĸan cihazlarēn Alternatif Akēm (AC) g¿­ giriĸ kalitesini arttērmak ve

belirlenen s¿reyle kesintisiz yedek enerji saĵlamak amacēyla tasarlanmēĸ

sistemlerdir (Bayram, 2007, s.7)_

Jeneratºrler:

Hareket enerjisini (kinetik enerjiyi) elektrik enerjisine ­eviren ara­lara jeneratºr

denir. Jeneratºrler de elektrik motorlarēnda olduĵu gibi elektro manyetik

kuvvetin oluĸmasē prensibine gºre ­alēĸērlar. Jeneratºrlerde, bir manyetik alan

i­erisindeki tel ­er­eve dºnd¿r¿l¿rse iletken telde akēm oluĸur. Yani hareket

enerjisi elektrik enerjisine dºn¿ĸ¿r. Jeneratºrler alternatif akēm jeneratºr¿ ve

doĵru akēm jeneratºr¿ olmak ¿zere iki ­eĸittir (Avcē, 2013).

Transformatºrler:

Transformatºr, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik

ind¿ksiyonla birbirine baĵlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden
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diĵer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracēlēĵēyla nakleder

(Calvert, 2001).

1.1.2 Yeni nesil veri merkezi ve ilgili diĵer tanēmlar

Yeni Nesil Veri Merkezi:

Yeni nesil veri merkezi maksimum enerji verimliliĵi ve minimum ­evresel etki

ile ­alēĸabilir bir tesis olarak tanēmlanabilir. Bu tesis mekanik, elektrik ve BT

donanēmlarēnē (sunucular, bellek, aĵ vb.) barēndērēr_ Yeni nesil veri merkezleri

ºncelikle veri merkezi iĸletiminde oluĸan ­ok fazla enerji maliyetlerinin

azaltēlmasēna odaklanēr. Diĵer bir deyiĸle, yeni nesil bir veri merkezi BT

altyapēsēnda ­alēĸma giderlerini ºnemli ºl­¿de azaltma ile meydana gelir (CIO,

2009).

Farklē kaynaklar tarafēndan yapēlan tanēmlamalara bakēldēĵēnda BT

donanēmlarēnēn barēndērēlmasr, veri ve veri ¿r¿nlerinin arĸivlenmesi, aĵ

ekipmanlarēnēn saklanmasē ve yedekleme donanēmlarēnēn bulundurulmasē

hizmetlerinin yerine getirilmesi ile enerji ve soĵutma ekipmanlarē yardēmē ile

gerekli g¿venlik ve esnekliĵe sahip olacak ĸekilde bu hizmetlerin saĵlanmasē

gibi ºzelliklerin yeni nesil veri merkezinin ortak ºzellikleri olarak ifade edildiĵi

gºr¿lmektedir.

Ķzolasyon:
MEGEP ­alēĸmasēnda, izolasyon aĸaĵēda yer alan ifadelerde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi,

tanēmlanmēĸ ve kēsaca a­ēklanmēĸtēr: (2007, 3).

Ķzolasyon (yalētēm) kullanēldēĵē duruma gºre dēĸ etkenlerden ayērmak

veya tecrit etmek demektir. Bina izolasyonu ise insanlar ile ara­ ve

gere­lere zarar veren su, rutubet, ēsē, ses ve g¿r¿lt¿n¿n yapē

elemanlarēndan i­eri girmesini, dēĸarē ­ēkmasēnē ºnlemektir.
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Enerji Verimliliĵi:

Verimi, herhangi bir sistemdeki giriĸin ­ēkēĸa oranē olarak tanēmlayabiliriz.

Enerji verimliliĵi ise; enerji girdisinin ¿retim i­indeki payēnēn azaltēlmasē, aynē

¿retimin daha az enerji t¿keterek ger­ekleĸtirilmesidir (DOE, 2008).

Narin ve Akdemir (2006, s.2) enerji verimliliĵini aĸaĵēda yer alan ifadelerde

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, tanēmlamēĸ ve kēsaca a­ēklamēĸtēr:

Daha geniĸ bir bi­imde enerji verimliliĵi; gaz, buhar, ēsē, hava ve

elektrikteki enerji kayēplarēnē ºnlemek, ­eĸitli atēklarēn geri kazanēmē ve

deĵerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile ¿retimi d¿ĸ¿rmeden enerji

talebini azaltmasē, daha verimli enerji kaynaklarē, geliĸmiĸ end¿striyel

s¿re­ler, kojenerasyon ve enerji geri kazanēmlarē gibi etkinliĵi artērēcē

ºnlemlerin b¿t¿n¿d¿r.

Esneklik, Yedeklilik, Kullanēlabilirlik ve G¿venilirlik:
Esneklik normal ­alēĸmada hatalar ve sorunlar ile karĸēlaĸēldēĵēnda hizmeti

saĵlamak ve kabul edilebilir bir seviyede tutmak yeteneĵi olarak tanēmlanēr.

Veri merkezlerinde esneklik ise bu ­er­evede; ­alēĸēr durumda iken herhangi

bir arēza durumunda veya aĸērē y¿k ile karĸēlaĸēldēĵēnda veri merkezinin mevcut

hizmetlerini aksatmadan s¿rd¿rebilmesi olarak tanēmlanēr (DCDA, 2012, s_10).

Yedeklilik bir sistemin kritik bileĸenlerinin ya da iĸlevlerinin sistem g¿venilirliĵini

arttērma amacē ile ­oĵaltēlmasē olarak tanēmlanēr. Genellikle yedek alma veya

bozulmaya karĸē koruma durumunda kullanēlēr.

Herhangi bir sistem, alt sistem veya donanēmēm belirli bir derecede

­alēĸtērēlabilir ve bir gºrevi bilinmeyen zamanda veya rasgele olacak ĸekilde

y¿r¿tebilir durumda olmasēna kullanēlabilirlik denir.

G¿venilirlik bir sistem veya bileĸenin belirtilen koĸullar altēnda istenen iĸlevleri

belirli bir s¿re i­in ger­ekleĸtirme yeteneĵi olarak tanēmlanēr. Genellikle bir

olasēlēk olarak rapor edilir.



11

1.1.3 Yeni nesil- geleneksel veri merkezi karĸēlaĸtērēlmasē

Yukarēdaki tanēmlar ve tezin ileriki bºl¿mlerinde ayrēntēlē olarak ele alēnacak

konular ­er­evesinde genel olarak yeni nesil- geleneksel veri merkezi ayrēmē

ve karĸēlaĸtērēlmasē aĸaĵēdaki Tablo 1.1 de gºr¿lmektedir.

Tablo 1-1 Yeni nesil- geleneksel veri merkezi karĸēlaĸtērēlmasē

Geleneksel veri merkezi Yeni nesil veri merkezi

G¿venilirlik odaklē Enerji verimliliĵi odaklē
1 Ofis i­erisinde kurulu ¥zelleĸmiĸ alanlarda kurulu

l 2N veya 2(N+1) yedekēr
M 10kW/kabin ve ¿zeri g¿­ yoĵunluklarēT:jgf

maksi. N+1 yedekli j
kW-2kW/kabin g¿­ yoĵunluklarē

I PUE deĵeri 2,0 ve ¿zeri Ķ PUE deĵeri 1,2 ve altē

Ortak yerlgĸinqi (co-location) tesislerSahipli tesisler

~ Tekli enerji beslemesi
ķebeke enerjisi kullanēmē

Yedekli enerji beslemesi

Yenilenebilir enerji kullanēmē

Ķ Standart BT ­ºz¿mleri ,
Ķ Yuksek BT sēzakērĵr
Yeĸil BT ­ºz¿mleri

_ D¿ĸ¿k BT sēcaklēĵē
, _

Gazlē Soĵutma Serbest soĵutma (free cooling)

AC ve klasik UPS kullanēmē DC ve mod¿ler UPS kullanēmē

1.2 Veri Merkezlerinin Tarihi Geliĸimi

Bilgisayar ­aĵēnēn baĸlarēnda bilgisayarlar bilgi sistem odalarēnda kuruldu. Bu

bilgisayar ­aĵēnēn ilk dºnemlerinde, t¿m sistem odalarē gereksinimleri

bilgisayarlarēn ­alēĸmasē ama­lanarak belirlenmiĸtir. Veri merkezi kavramē

Pensilvanya ¦niversitesinde merkezi iĸlem birimi ENIAC'ēn ortaya ­ēkmasēyla

beraber kullanēlmaya baĸlamēĸtēr. 'Veri merkezi' kavramēnēn kendisi

1990'Iardan beri kullanēlēyor olsa da, karakteristik ºzellikleri ve gereksinim
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tanēmlarē ilk bilgisayar ­alēĸmasēnēn baĸlangēcēndan beri belirlenmiĸtir. (Joshi

ve Kumar, 2012, s.40).

1.2.1 Ķlk uygulamalar

Bilim adamlarē her zaman veri topladēlar; ancak veri merkezleri oluĸumu

nispeten yeni ve geliĸen bir faaIiyettir_ ¥rneĵin, Amerika Birleĸik Devletlerinde

1644'e kadar hava kayētlarē kiĸisel ñ hava g¿nl¿kleriò nde muhafaza edilmiĸ

olmasēna raĵmen; Amerika Birleĸik Devletleri h¿k¿metinin hava gºzlemlerini

derlemesi 1812 savaĸē sērasēnda baĸlamēĸtēr. 1817 yēlēnda bir hava gºzlem

sistemi Meteoroloji Dairesi saha merkezlerine yerleĸtirildi. 1942 yēlēnda

bilgisayar ile hava tahminlerini hazērlamak ve daĵētmak i­in Ulusal Meteoroloji

MerkeZi'nin daha sonra bir par­asē haline gelen ¿lke ­apēnda bir analiz merkezi

kurulmuĸtur (NRC, 2003, s.10).

Kuzey Karolina Asheviile'deki Hava Kayēt Merkezi 1950'deki Federal Kayētlar

Yasasēna gºre kurulmuĸtur. Bu merkez Meteoroloji dairesi, Hava Kuvvetleri ve

Deniz Kuvvetleri birimlerinin iĸlerini birleĸtirmiĸtir. 1957'de kurulan Ulusal Ķklim

Veri Merkezi, g¿n¿m¿zde AsheviiIle'de meteoroloji alanēnda Veri Merkezi

olarak gºrevini s¿rd¿rmektedir. ķekil 1.1' de kuruluĸ yēllarēndaki resmi gºr¿nen

bu Ulusal Ķklim Veri Merkezi d¿nyanēn en b¿y¿k aktif hava durumu arĸivine

sahiptir (NRC,2003,s.11).
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ķekil 1.1 Asheviille Ulusal iklim Veri Merkezi

F, .

'ili'/ġ .__:ķbē ,Ķ

Kaynak: NRC,2003

Ulusal Uzay Bilimleri Veri Merkezi, Ulusal Havacēlēk ve Uzay idaresine (NASA)

baĵlē Goddard Uzay U­uĸ Merkezinin par­asē olarak 1966 yēlēnda kurulmuĸtur.

Bu veri merkezinin temel sorumluluĵu uzay bilimleri verilerinin uzun s¿reli

korunmasēnē saĵIamaktēr_ NASA'nēn yer bilimleri verileri i­in uygun kalēcē

depolama tesisi olmadēĵēndan, veriler toplanmasēndan 15 yēl sonra Ulusal

Okyanus ve Atmosfer idaresine veya ABD Jeolojik Araĸtērmalar idaresine

gºnderilmekteydi. D¿nya Kaynaklarē Gºzlem Sistemi (EROS) uzun s¿reli veri

depolamak, verileri arĸivlemek, iĸlemek ve Landsat uydu verilerini paylaĸmak

i­in 1972 yēlēnda kuruldu. Goddard Uzay U­uĸ MerkeZi(GSFC) veri merkezi

atmosfer bilimi ve hidroloji ile ilgili kayētlarē 1978'den beri tutmaktadēr (NRC,

2003, s_12).

ilk bilgisayar sistemleri oda b¿y¿kl¿ĵ¿ndeki makinelerden oluĸmaktaydē ve bu

makineler tek ­ekirdekli iĸlemcilerden oluĸuyordu. Bu makineler i­in ­ok fazla

alan gerekiyor ayrēca bellek, giriĸ/­ēkēĸ (I/O) ve diĵer fonksiyonlarē saĵlayan

donanēmlarēn iĸletimi ve bakēmēnēn ­ok karmaĸēk olmasē nedeniyle






























































































































































































































































































































